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Legenda

Tomada Baixa Telefone RJ-11 (0,45m)

Rack de Rede Instalado na Parede (2,2m)

Quadro de Telefonia de Embutir

Tomada Baixa Rede RJ-45 (0,45m)

Tomada Baixa Antena TV (0,45m)

Eletroduto de Rede Instalado no Contrapiso

Nota 1 - Eletrodutos de Rede Devem ser de 1" e de Alta Densidade

Caixa de Passagem PVC 4x4" Embutida no Rodapé da Parede
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Eletroduto Alta Densidade 2x 1"

Nota 2 - Cabo de Rede CAT 5e, Cabo de Telefone FI-60, Conector RJ-11 Telefone e RJ-45 para Rede
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PROJETO

LOCAL

FOLHA

02/07

ASSUNTO

Rede e Telefonia

DATA

Dezembro de 2023

ARTDESENHO

ESCALA

Sem Escala

Rafael Pavan n/d
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