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ELEMENTOS FORA DAS ZONAS DE PROTEÇÃO Z0 E Z1 ESTÃO 
DESPROTEGIDOS (COMO O CAMPO E A ARQUIBANCADA). A NBR 5419 NÃO 
APRESENTA SOLUÇÕES PARA TAIS ÁREAS ABERTAS, DEVENDO EM CASO DE 
TEMPO NUBLADO OU CHUVA AS ATIVIDADES SEREM SUSPENSAS PARA A 
SEGURANÇA DAS PESSOAS. ALÉM DO RISCO DE DESCARGAS DIRETAS 
AINDA EXISTEM OS RISCOS INDIRETOS: TENSÃO DE PASSO, TENSÃO DE 
TOQUE, DESCARGAS LATERAIS, ETC.
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PROJETO

LOCAL

FOLHA

06/06

ASSUNTO

Implantação

DATA

Maio de 2023

ARTDESENHO

ESCALA

Rafael Pavan n/d

Instalação Elétrica SPDA

R. Pref. Mário Ferraz Nagalhães nº 199 Jd. Bela Vista ,  - JAÚ - SP. Campo Municipal

Sem Escala

_________________
Rafael Pavan

Engenheiro Eletricista


