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Legenda

Luminária de sobrepor tipo plafon plastico com soquete E-27 com 1 lâmpada led de 13,5w

2e Interruptor simples 1 tecla instalado a 1,2m do solo

1a,2a Interruptor simples 2 teclas instalado a 1,2m do solo

2f4

S
S

Interruptor simples 1 tecla e tomada 2P+T 10A na mesma caixa de passagem instalados 
a 1,1m do solo

S

4
Tomada 2P+T 10A média instalada a 1,2m do solo

Eletroduto PVC flexível embutido laje ou sobre forro

Condutores retorno, fase, neutro e terra respectivamente

150W
1a Refletor led de 150w instalado em poste de 6m

Eletroduto PVC flexível embutido na parede ou enterrado no solo

Caixa de passagem 0,4x0,4x0,4m em alvenaria, tampa de concreto e fundo em brita

2a
13,5w

2a
13,5w Luminária de sobrepor tipo tartaruga com soquete E-27 com 1 lâmpada led de 13,5w

4
Tomada 2P+T 10A baixa instalada a 0,3m do solo

Quadro de distribuição de embutir para 6 disjuntores

Luminária de sobrepor tipo calha aberta com duas lâmpadas LED de 20 W
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