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CORTE A

1" GALVANIZADO

Caixas de Sobrepor
30x30cm Alumínio
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SAI NO ALTO

SAI NO ALTO

CORTE A

CONTROLE VENTILADORES

PLACAS CEGAS COM 2 FUROS

2x TOMADAS 2P+T

PROJETO

LOCAL

FOLHA

02/02

ASSUNTO

Implantação

DATA

Novembro/2023

ARTDESENHO

ESCALA

Sem Escala

Rafael Pavan n/d

Tomada Baixa 2P+T 10 A (0,3 m)

Tomada Média 2P+T 10 A (1,2 m)

Tomada Alta 2P+T 20 A (2,2 m)

            Interruptor Simples e Controle de
 Velocidade de Ventilador

Interruptor Simples 1 Tecla

Quadro Geral 12 DIN 50 A

Luminária LED de Emergência

Aterramento 1 Haste 5 8" 2,4 m

Luminária LED Fechada com Difusor
Para 2x Lâmpadas LED Tubulares T8

18W cada

Condulete T

Condulete ECondulete X

Condulete B

Caixa de Passagem 30x30x10 cm

Perfilado 38x38 mm com SPOTS Tomada de Telefone RJ11
Condutores de Fase, 

Retorno, Neutro e Terra

Reforma Sanitários do Cinema

R. Paissandú, 444 - Centro, Jaú - SP, 17201-330

______________     
Rafael Pavan

Engenheiro Eletricista

Eletroduto Galvanizado AparenteEletroduto 1" Embutido em alvenaria


