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SIMBOLOGIA PARA INSTALCAO DE COMBATE A INCENDIO

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZACOES DE SEGURANCA

Altura Minima 1,80 m
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A sinalizacdo apropriada deve ser instalada em
local visivel e a uma altura minima de 1,80 m,
medida do piso acabado & base da
sinalizacdo, préxima ao risco isolado ou
distribuida co longo da drea de risco
generalizado. Conforme ltem 5.1.2 NBR 13434-1

Altura Minima 1,80 m

| Piso Acabado

ACIMA DA PORTA

NA PAREDE OU TETO

INSTALACAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO

Sinalizac&o

Selo de garantia

Sinaliza¢cdo

Mdximo de 1,80 m

Mdéximo de 1,60 m

Piso acabado

INMETRO

Rétulo do

Fabricante

Suporte de piso

Piso T H

Selo de garantia

INMETRO

Altura mdxima

Altura minima

Sinalizacdo

Simbolo: quadrado
Fundo: vermelho
Pictograma:
fotoluminescente

CORES.
QUADRADO VERMELHO
BORDAAMARELA

SINALIZAGAO P/ HIDRANTES

E EXTINTORES

RETA
FAIXA CIRCULAR E BARRAS
DIAMETRAL: VERMELHAS

RISCO DE INCENDIO

NBR 14.100 NBR ADOTADA 13.434(PARTES 1,2 E 3)
SIMBOLOS SIGNIFICADO QUANT. COEE‘C?S/D'M SIMBOLOS SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAGAO QUANT.
. . . 2 SIMBOLO: QUADRADO N _
EXTINTOR PORTATIL DE GAS CARBONICO ol /E5C)\ EXTINTOR DEINCENDIO | £/)\ 55 VU Ee MELHO INDICACAO DE LOCALIZAGAO o
(CO2) - 6KG / 5-BC (CO2) PICTOGRAMA: DE EXTINTORES
FOTOLUMINESCENTE
EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO SECO /E5B EXTINTOR DE INCENDIO im?)OOL*O\;S?UMAEIBSSDO INDICACAO DE LOCALIZACAO
(PQS ABC) - 12kG / &-A : 40-BC W (PQS ABC) PICTOGRAMA: DE EXTINTORES
FOTOLUMINESCENTE
i 3 - SIMBOLO: QUADRADO _ _
EXTINTOR PORTATIL DE AGUA 0 /E5A\ EXTINTOR DEINCENDIO |\ 5 e MELHO INDICAGAO DE LOCALIZAGAO 0
PRESSURIZADA (H20) - 10L / 3A W (AGUA) PICTOGRAMA: DE EXTINTORES
FOTOLUMINESCENTE
8 SIMBOLO: QUADRADO i ~
EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO SECO 03 /E5P) EXT'N}ESSD;C')NCEND'O FUNDO: VERMELHO INDICACAO DE LOCALIZAGAO 03
(PQS BC) - 6KG / 20-BC o) PICTOGRAMA: DE EXTINTORES
FOTOLUMINESCENTE
SIMBOLO: TRIANGULAR PROXIMO A MATERIAIS OU
A2 CUIDADO, RISCO FUNDO: AMARELA AREAS COM PRESENGA DE 01
20020 INFLAMAVEL PICTOGRAMA: PRETA PRODUTOS ALTAMENTE
FAIXA TRIANGULAR: PRETA | INFLAMAVEIS.
CUIDADO, RISCO DE im%osa&iQE&ULAR PROXIMO A INSTALAGOES
AS CHOQUE ELETRICO PO TOGRAMA: PRETA ELETRICAS QUE OFERECEM 01
N RISCO DE CHOQUE.
FAIXA TRIANGULAR: PRETA
INDICACAO DOS SISTEMAS |  SIMBOLO: QUADRADO OU
— DE PROTECAO CONTRA RETANGULAR. NA ENTRADA PRINCIPAL DAS
(ML \NCEND\OCEX\STENTES NA FUNDO: VERDE EDIFICACOES. o
(2000120) a MENSAGEM ESCRITA:
EDIFICACAO BRANCA.
SIMBOLO: RETANGULAR INDICAE;AO DE UMA SAIDA DE
SR . - V| EMERGENCIA A SER FIXADA
53" E T SAIDA A FRENTE ;JQT%%RIES?&F ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR 12
240X120, -
FOTOLUMINESCENTE O SEUACESSO
o~ F im%ool.%g:g:NGULAR INDICACAO DE UMA SAIDA DE
[ S 2 ) SAiDA LATERAL DIREITA N EMERGENCIA A SER FIXADA 02
(240x120) PICTOGRAMA: ALTURA MINIMA (H= 1,80 m)
~— FOTOLUMINESCENTE
o~ '1 im%%_o\/:g;g’éNGULAR INDICACAO DE UMA SAIDA DE
(S2E) SAIDA LATERAL ESQUERDA : EMERGENCIA A SER FIXADA 04
(240x120) PICTOGRAMA: ALTURA MINIMA (H= 1,80 m)
~— FOTOLUMINESCENTE
o SIMBOLO: RETANGULAR INDICAgAO DE UMA SAIDA DE
3D i . . FUNDO: VERDE EMERGENCIA A SER FIXADA
i ) SAIDA DE EMERGENCIA 02
% SAIDA PICTOGRAMA: ACIMA DA PORTA, PARA INDICAR]
~— FOTOLUMINESCENTE O SEUACESSO
SIMBOLO: CIRCULAR
/ FUNDO: BRANCA TODO LOCAL ONDE UTILIZAGAO
P2 PROIBIDO PRODUZIR CHAMA | PICTOGRAMA: P| DE CHAMA PODE AUMENTAR O 01

DETALHE O
S/ESCALA

DETALHE 02
S/ESCALA
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/ESP\ CONFORME INSTRUGAO TECNICA EXTINTOR EXTERNO L — Ag;’giig:z
E ‘\2\007%20/0‘ EXPOSTO A INTEMPERIES DEVERA TER ABRIGO.
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DECRETO 63.911/2018

TABELA 3

CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS QUANTO A CARGA DE INCENDIO

Baixo até 300 MJ/m?
Médio Enfre 300 MJ/m? e 1200 MJ/m?
Alto Acima de 1200 MJ/m?

CLASSIFICACAO E NORMATIZACAO

SIMBOLOS GRAFICOS CONFORME INSTRUCAO TECNICA N°04/2019
SAIDAS DE — .
EMERGENCIA CONFORME INSTRUCAO TECNICA N°11/2019

SINALIZACAO DE
EMERGENCIA

CONFORME INSTRUCAO TECNICA N°20/2019

EXTINTORES

CONFORME INSTRUCAO TECNICA N°21/2019

CLASSIFICACAO - Decreto Estadual n° 63.911/2018

‘ GRUPO H OCUPACAO DESCRICAO H EXEMPLOS
E EDUCACIONAL E CULTURA PRE-ESCOLA CRECHES,ESCOLAS MATERNAIS,
FISICA JARDINS DE INFANCIA.
CARGA DE INCENDIO - IT - 14/2019
x x CARGA DE INCENDIO
OCUPACAO / USO DIVISAO EM MU/ 2
EDUCACIONAL E CULTURA CRECHES E SIMILARES E-5 300 MJ/ m?
FISICA PRE-ESCOLAS E SIMILARES
CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO
QUANTO A CARGA DE INCENDIO
RISCO CARGA DE INCENDIO MJ/m?
BAIXO 300 MJ/ m?

PROPRIETARIO(A) OU RESP. PELO USO:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU
CNPJ: 46.195.079.0001-54

RESPONSAVEL TECNICO:

ENGENHEIRA CIVIL ANA LUIZA G. BERTOLDI
CREA: 5060961270-SP

PROJETO TECNICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO|

OCUPACAO: CEMEI ADNORA GRISANTE MOTT

LOCAL: AVENIDA JOSE MARIA ALMEIDA PRADO, 563 JARDIM PEDRO OMETTO-JAU/SAO PAULO

PROPRIETARIO:
RESPONSAVEL PELO USO:

RESPONSAVEL TECNICO:

AREA DA CONST.:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU

560,00 m?

ESCALA:

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JAHU

ENGENHEIRA CIVIL ANA LUIZA G. BERTOLDI

INDICADA DESENHO N°:

SE_002/2022

CREA N° 5060961270-SP

DESENHO: MARCIO LIMA




